废水（总排口）自行监测结果
	        项目
时间
	COD（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	PH
	流量
（m3/h）

	2014 -10-10
	日均值
	17.83
	7.07
	8.32
	--

	标准限值
	100
	40
	6~9
	--

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注
	污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。


废气自行监测结果             单位mg/m3

	项目
时间及点位
	烟尘
	二氧化硫
	氮氧化物
	其它
（氟化物）

	2014-10-10

锅炉
	0:00
	24.775
	3.819
	182.11
	

	
	1:00
	24.182
	2.543
	185.08
	

	
	2:00
	25.343
	2.715
	175.69
	

	
	3:00
	23.494
	2.988
	189.3
	

	
	4:00
	25.225
	4.587
	184.52
	

	
	5:00
	24.392
	3.245
	194
	

	
	6:00
	25.288
	3.287
	193.78
	

	
	7:00
	24.805
	3.005
	188.2
	

	
	8:00
	24.271
	4.816
	185.19
	

	
	9:00
	23.977
	2.514
	187.55
	

	
	10:00
	16.297
	1.379
	186.28
	

	
	11:00
	22.744
	3.261
	192.41
	

	
	12:00
	22.317
	1.051
	185.56
	

	
	13:00
	21.355
	2.967
	195.57
	

	
	14:00
	21.696
	1.398
	197.86
	

	
	15:00
	21.273
	4.706
	189.45
	

	
	16:00
	21.553
	4.489
	90.308
	

	
	17:00
	20.869
	4.042
	183.91
	

	
	18:00
	22.073
	3.409
	186.11
	

	
	19:00
	22.473
	3.291
	194.81
	

	
	20:00
	23.454
	3.77
	191.66
	

	
	21:00
	22.226
	2.246
	182.99
	

	
	22:00
	23.149
	1.971
	182.55
	

	
	23:00
	23.081
	2.761
	196.51
	

	日均值
	
	22.93
	3.09
	184.22
	

	标准限值
	
	50.00
	400.00
	450.00
	

	达标情况
	
	达标
	达标
	达标
	


